
 

Ориентация датчика произвольная.
При установке датчика в трубопровод вывернуть датчик
из корпуса и предохранить резьбовую часть от загрязнения сваркой.
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Эскиз монтажа датчика температуры
   теплоносителя в трубопроводе

Приложение Г
(обязательное)



Продолжение приложения Г

Эскиз монтажа погружного датчика температуры
              теплоносителя в трубопроводе

 



Продолжение приложения Г

Эскиз монтажа датчика 
температуры наружного воздуха

 



Продолжение приложения Г

Эскиз монтажа датчика температуры
          воздуха в помещении
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